i s m - p Attest

Priffzeugnis-Nr.  19-02-5163 Trinkwasser

Gesamtauftrag 02-06-00358-24

Probenherkunft Quellfassung Wasserversorgungs-Genossenschaft
Koppigen RABIZONI
WVG RABIZONI Herr Martin Lohm
Haselweg 2
Probenahme 03.09.2019 4562 Biberist

Probeneingang 03.09.2019
Entnahme durch IMP

Bemerkungen -
Erfahrungswerte Werte Quelle Norm /
Parameter Einheit Lebensmittel- | nach TBDV (TW) Verfahren
Buch 27A | Richt- | Héchst- 19-09813
Temperatur Wasser °C 8-15 10.5 Dm:,ﬁ%g: Y
Farbe* farblos farblos Dgi;ggr?f !
Geruch* ohne Befund ohne Befund Dgi ,1,22:;? !
Geschmack* ohne Befund N 6Fne Befund Dls'i ;g:rsilg i
pH-Wert 6.8-82 |6.882 7.43 iﬁ::,g:ﬁzﬁi/
Triibung TEIF <05 1.0 0.14 it;ﬁgzg‘znll
el. Leitfahigkeit 25°C pScm™[| 200-800 [ 800 451 Kondutometie
Ammonium mg NH,"/| <0.05 0.1 <0.02 O eaes!
Chlorid mg CI'\ <20 250 6.95 lonenchvomaiographie
Nirat ~ mgNogn|| <25 20 | 10.5 nemhromstomanic
Nitrit mgNo || <001 05 <0.003 Meyonm Aol 1271
Phosphat mg P/l <0.05 < 0.01 El:(:i(r)n 2:3":3/
Sulfat mgSOZN| | <50 250 8.33 onemehromatonraphis
Siureverbrauch pH 4.3 mmol/l 4.56 EN I$i$a$§i3'1 !
Carbonathirte mmol/l 2.25 EN Iigas:iiisﬂ !
Gesamthirte mmol/l 2.4 Ii(;rgggz !
ToC mg C/l <1 1 0.35 Chem. oﬁ:}igﬁ :R-Detek.
Sauerstoff %Séttigung Em:ffh?ung 80.7 oxiaﬂnizlhf?i:;t/ion
Legende Anforderungen
Héchstwertliberschreitung Erfahrungswerte Lebensmittelbuch:

< Ergebnis kleiner als Bestimmungsgrenze <: Entsprechen einem unbelasteten Trinkwasser

* Nicht akkreditierte Priifung TBDV (TW) vom 16.12.2016: Richt- u. Héchstwerte
Oberbuchsiten, 06.09.2019

Die Priifungsergebnisse beziehen sich ausschliesslich auf die untersuchten Proben. Dr. Fabrizio Gorla
Es gelten die AGB. ereichsleiter Analytik
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